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KA LAB N° 0500

Spettle CONSORIIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA

Loc.ta Cala Saccaia
Via Zambia, 7 - Zona Industriale (settore 1)
07026 - Olbia (OT)

Rapporto di prova n°15/19976

Pagina 1di 3

Committente;: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST
SARDEGNA GALLURA

Campione: AFFLUENTE DEPURATORE (campione medio
composito)

Metodo di camplonamento: D.Lgs. 152/06 Parte Ill Titolo V Allegato 5,
Punto 4, “Metodo di campionamento ed analisi degli scarichi idrici”e
Campionamento del: 17/12/15 ore: 08:00-17:00

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Data ricevimento: 17/12/15

Modalita di conservazione del campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29
2003

Proveniente da: Impianto di depurazione - Loc.ta Cala
Cocciani - Zona Industriale - Settore 2

Codice campione laboratorio: 19976

Campionatore: Tecnico del Laboratorio

T°C campione al campionamento: +15,1 °C
Punto di campionamento: ingresso depurafore
Codice campione cliente: //

T°C camplone al ricevimento: +4,2 °C

Risultato di o Data prova
Parametr Metodi di prova prova 1} LoQ Unlta di misura LAB inlzlo fine
Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 2% 2003 +15,1 - 70 °C [ 1712115 1712115
pH UNIEN 1SO 10523: 2012 8,14 0,13 401 Unita di pH 1l 17/12115 17/12/15
Ossigeno disciolto UNIEN ISO 5814: 2013 3,07 0,81 - mg/L Oz I 1712115 17/12/15
Non
percettibile
Colore APATCNR IRSA 2020 A Man 29 con ; . i A 181215 18/12/15
2003 diluizione
1:200
Qdlore* APAT CNR IRSA 2050 Man 292003 Cousa - - A 18/12/15 18/12115
- " - . Assenti/
Materiali Grossolani Visivo Assenti - - Presenti A 18/12/15 18/12/15
Solidi sospesi ofali APATCNR /Rs;oggoo 8 Man 29 1100 - - mglL A 19/12/15 19/12/15
Richiesta biochimica di ossigeno APAT CNR IRSA 5120 A Man 29
(BOD) ¢ 2003 250 9 mg/L O, A 18/12/15 23/12/15
fggg’)sm chimica di osigeno  , oAt R IRSA 5130 Man 29 2003 780 - 15 ma/L O A 19/12/15 19/12/15
METALLI
Cadmio APATCNR ’Rszfzg;m B Man 29 <LoQ 0,00006 mgi/L A 21/12/15 21/12/15
Cromo totale UNIEN ISO 11885: 2009 <LoQ 0,03 mg/L A 21/12/15 21/12/15
Mercurio UNIEN 12846: 2013 <LoQ 0,0003 mg/L A 21712115 21112115
Nichel UNIEN ISO 11885: 2009 <loQ 0,03 mg/L A 21/12115 21/12/15
Rame UNIEN ISO 11885: 2009 <toQ 0,03 mg/L A 2171215 21/12/15
INQUINANTI INORGANICI
Azoto ammoniacale APATCNRIRS 4030 A2 Man 29 20,1 4.1 o1 ma/L NHs A 2112115 2111215
Azoto nitroso UNIEN I1SO 10304-1: 2009 <LoQ 0,02 mg/LN A 21/12/15 2111215
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Parametr Metodl di prova m’::':\:: di u LoQ Unita di misura {AB Ini ﬂoDuIa prova Hne
Azota nitiico UNI EN 15O 10304-1: 2009 1.5 1045 002 mg/LN A 2112015 211215
Fosforo fofale UNIEN ISO 11885: 2009 14 1043 003 ma/LP A 2112115 21/12/15
Azoto totdle * APATCNR IRSA 4060 Man 292003 50,2 158 03 mg/LN A 2712115 21712115
SOLVENTI CLORURATI
- Cloroformio FPA 3050 2005 *+ EPA 8260C <LoQ 0.06 gL A 22/12/15 22/12/15
- Clorometano EPA 5030C 2ogg o EFA 8260C <toQ 0.02 g/t A 2012015 22/12/15
- Cloruro di vinile EPA 5030C 2003 + EPA 8260C woQ 003 g/l A 212015 2/12/15
- Tricloroetilane EPa 5030C 2383 . EPA 8260C <oQ 0,02 gL A 211215 22/12/15
- Tetraclorostiiene EPA 5030C 2003 1 EPA 8260C <o@ 0,02 g/t A 2/12/15 2/12/15
- 1.1-dicloroetilene 0 e T 8260 <LoG 0,02 gl A 211215 201215
- 1.2-dicloroetanc EPA 3030C 2003 + EPA 8260C <oQ 0.02 g/l A 212715 212115
- 1.2-dicloropropano EPA 5030C QSgg o EPA 8260C Ao 0,01 gL A 22/12/15 22/12/15
- 1.1 2riclorostano FPA S030C 2008 A 8260C wo@ 0,02 g/t A 212115 2/12/15
- 1,1 2.246tracloroetanc EPA 5030C Zggg é“ EPA 8260C <LoQ 0,04 pg/L A 22/12/15 22/12/15
¥ Solventi cloruratl EPA 3030C 2003 + £PA 8260C <LoQ 0.26 gL A 2/12/15 2012115
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
-Benzene EPA 5030C zogg ) EPA 8260C <LoQ 006 gL A 22/12/15 2212115
- Efilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C <LoQ 017 g/ A 2212/15 2012115
- Strene EPA 5030C zggg - EPA 8260C <oQ 005 gL A 212115 212115
-Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C <4oQ 008 gL A 271215 2112115
- para-Xiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C doQ 008 g/t A 21215 2/12/15
3 Solventi organici aromatici EPA 5050C Ao FrA 8260C <oQ 044 g/t A 22/12/15 2211215
¥ Solventi organici azofafi EPA 5030C zggg " EPA 8260C <LoQ 003 vgiL A 22/12/15 212115
Grassi & oll animall/vegetdli A'E;gﬁ’; R9A A <LoQ 30 mg/L A 2/12/15 201215
Idrocarbur fotali APATCNRIRSA 5160 AZMan 29 4 15 mait A 2/12/15 212015

2003
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| # Data prova
Paramehi Me!::‘ilz d Rlsu:!:‘:: dl ncertezza Unita di misura LAB Tap
P P u Ls Inizlo fine
Determinazione
dellinibizione della mobilita
g;regﬁsDaphmo magnha % organismi
(Cladocera, crustacea) UNIEN iSO 6341: 2013 100 - - dlr;mo;{hh B 171215 21/12/15
Prova di tossicitd acuta po
Lotto DM 280815 scadenza
30/04/16°
° Informazioni relative alla Confroilo della sensibiiita eseguito con materiaie di rifefimento (K2Crz07} in data 17/06/15 con risuitato: 6,48 mg/L
prova: Concentrazione minima con 100% immobili = 1 mg/L
Concentrazione massima con 0% immobili = 0,32 mg/L
Metodo di calcolo: Weibull
Prova eseguita da: Dott.ssa Biologa Valentina Micelli
Note:  *:Prova non accreditata da ACCREDIA e campionamento non accreditato da ACCREDIA
LoQ: Limite di Quantificazione Mt Metodo sviluppato dal Laboratorio

Non s fa uso del fattore di correzione in quanto it recupero medio e nel range di 70-110%.
=: | dati relativi al campione analizato (data e fuogo del prelievo, lotto, codice identificativo, efe.) sono stati dichiarati dal cliente sotto sua esclusiva
responsabilitd.
0: Per organismi totali <10, ma 2 4, if risultato si riporta come organismi stimati in accordo a quanto riportato dalia norma UNHEN ISO 8199: 2008.
(: Per organismi totali da 3 a 1, la precisione del risultato & cosi bassa che si riporta il risulttatc come organismo presente nel volume studiato per mil in
accorde a guante riportate datlla norma UNIEN ISO 8199: 2008.
U incertezza di misura estesa per if fattore di copertura k=2 e if Livello di Probabiiitd p=95%, stimata, a seconda della concentrazione con l'equazione di
HORWITZ o di THOMPSON
#: Lincertezza di misura, per le prove quantitative, & stata stimata in accordo afla norma UNI EN ISO 8199: 2008 calcotando lintervalio di fiducia per if fattore
di copertura k=2 al livello di probabilitd p= 95%.
Li: Limite di confidenza Inferiore LS: Limite di confidenza Superiore

A Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB Sir.d. via Fiorignano n. 5/C P.zzo Colosseum - 84091 Battipagtia {SA)

B: Prova eseguita presso if Laboratorio EUROLAB S.r.l. via Capoverde snc PALA'S OFFICE zond industriale - 07026 Olbia {OT)

iz Prova eseguita in campo (Cat. Ill).

Battipagiia, i 23 dicembre 2015

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova pud essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO: Dott.ssa BICE VISCIDO
RESPONSABILE DELLE PROVE CHIMICHE: P.1. ELIO RUSSO
RESPONSABILE DELLE PROVE MICROBIOLOGICHE: Dott.ssa VALENTINA MICELL!

Il ghmico )

Dott.ssd Blice Viscido
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